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Изготовлено ИООО "РУСБЕЛГАЗ" г. Брест 2019 г.

Pmax =   0,6 MPa
Qmax =   40 m3/h
Qmin = 0,25 m3/h

Выбор
параметра

счетчик газа ультразвуковой 
БУГ-01
G-25

гильза

№
IP 54
1 Ex ib IIA T4 Gb X
№ TC RU C-BY.MH04.B.00283
OC АНО НТЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС"

10 * DN = 500
прямой участок

5 * DN = 250
прямой участок

Комплект монтажный №2
к счётчику газа ультразвуковому

БУГ G25 - G40 ТУ BY 809000382.003-2010
 в составе:

1. Фланец Сталь 20 ГОСТ 12816-80 - 2 шт.,
2. Патрубок (до счетчика) Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 Ст 20 ГОСТ 1050-88 - 1 шт.,
3. Патрубок (после счетчика) Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 Ст 20 ГОСТ 1050-88 - 1шт.,
изготовлен в соответствии с действующей технической документацией
и признан годным для эксплуатации
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